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Список принятых сокращений 
 
КЗ – короткое замыкание 
ВН – высокое напряжение 
ЕЭС – единая энергосистема 
КПД – коэффициент полезного действия 
ЛЭП – линия электропередачи 
НН – низкое напряжение 
ПС – подстанция 
РПН – регулирование под нагрузкой 
СН – среднее напряжение 
ЭЭС – электроэнергетическая система 
КРУ – комплектное распределительное устройство 
ПС – подстанция 
ВЛ – воздушная линия 
МТЗ – максимальная токовая защита 
ОПН – ограничитель перенапряжения 
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Введение 
 
Электрическая подстанция — электроустановка, которая 
предназначена для приема электроэнергии, преобразования и распределения 
электрической энергии, состоит из трансформаторов или других 
преобразователей электрической энергии, специальных устройств управления, 
а также распределительных и вспомогательных устройств. 
Электрическая сеть представляет собой комплекс устройств 
электроустановок, которые предназначены для передачи и распределения 
электрической энергии. Современные электрические сети по своей структуре, 
организации эксплуатации и принципам управления относятся к сложным 
техническим комплексам.  
Развитие электроэнергетики на современном этапе характеризуется 
ростом генерирующих мощностей, увеличением плотности потоков мощности 
по линиям электропередачи и усложнением структуры энергосистем, поэтому 
предъявляются новые требования к устройствам и системам, обеспечивающим 
повышение пределов передаваемых мощностей, поддержание напряжения и 
перераспределение потоков мощности в электрических сетях.  
 Развитие, реконструкция и техническое перевооружение 
электрических сетей необходимо проводить с учетом этих требований и 
базироваться на применении новых электросетевых технологий и 
современного оборудования. Решение этих задач требует, в свою очередь, 
пересмотра технических требований на основное оборудование подстанций 
(выключатели, разъединители, реакторы, силовые трансформаторы и др.) и 
линий электропередач и обеспечения готовности производства к выпуску 
новой техники, освоение новой техники и технологий в условиях 
эксплуатации как на объектах техперевооружения, так и нового строительства.  
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В настоящее время наблюдается масштабное старение основных 
фондов электрических сетей из-за недостаточных объемов инвестиций в новое 
строительство и техническое перевооружение морально и физически 
устаревших объектов энергосистемы 
Одной из главных стратегических целей развития ОАО «ФСК ЕЭС», 
является преодоление старения основных фондов электрических сетей и 
электросетевого оборудования за счет увеличения масштабов работ по их 
реконструкции и техническому перевооружению (модернизация подстанций, 
реконструкция высоковольтных линий электропередачи, модернизация и 
развитие информационной инфраструктуры). 
 
4 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение. 
 
Целью данного раздела является технико-экономическое обоснование 
реконструкции подстанции 35/10 кВ «ЛПК» 
Проект направлен на повышение надежности электроснабжения 
потребителей путем замены силовых трансформаторов, замены ОРУ, КРУН, 
коммутационных аппаратов. 
 
4.1 Планирование и структура работ в рамках проекта. 
 
Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 
следующем порядке:  
 определение структуры работ в рамках проекта;  
 определение участников каждой работы; 
 установление продолжительности работ; 
 построение графика проведения работ. 
Для выполнения проекта формируется рабочая группа, в состав 
которой могут входить научные сотрудники и преподаватели, инженеры, 
техники и лаборанты, численность групп может варьироваться. По каждому 
виду запланированных работ устанавливается соответствующая должность 
исполнителей. 
В данном разделе составляется перечень этапов и работ в рамках 
разработки проекта и проводится распределение исполнителей по видам 
работ.  
 Порядок составления этапов и работ, распределение исполнителей по 
данным видам работ приведен в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
Основные этапы 
№ 
работ 
Содержание 
работ 
Должность 
исполнителя 
Длительнос
ть работ в 
рабочих 
днях Тpi 
Длитель
ность 
работ в 
календар
ных 
днях 
Тki 
Разработка 
технического 
задания 
1 
Составление и 
утверждение 
технического 
задания 
Руководитель 2 3 
Ознакомление с 
технической 
документацией и 
литературой 
2 
Подбор 
литературы 
Инженер 6 8 
3 
Ознакомление 
технической 
документацией 
Инженер 11 13 
4 
Календарное 
планирование 
работ 
Руководитель 5 8 
Выбор главной 
схемы, силовых 
трансформаторо
в, 
коммутационны
х аппаратов 
5 
Описание 
электрической 
схемы 
Руководитель, 
инженер 
5 7 
6 
Выбор 
трансформаторов 
Инженер 4 6 
7 Выбор устройств Инженер 4 5 
Расчет уставок 
защит 
8 Выбор режимов Руководитель 6 8 
9 Расчет токов КЗ Инженер 6 8 
10 
Расчет релейной 
защиты 
Инженер 8 10 
Технико-
экономическое 
обоснование 
проекта 
11 
Составление 
пояснительной 
записки 
Инженер 15 16 
 
 
 
4.2 Определение трудоемкости работы 
 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, так как 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 
ожидаемого (среднего) значения трудоемкости tожi используется следующая 
формула:  
3 2 maxmin
ожi 5
t t iit


                                       (4.1)
 
где   ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
 минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
 максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Рассчитаем ожидаемое значение трудоемкости, чел.-дн.: 
3 2 2 6
3,6;
ожi 5
t
  
   
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Трi, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 
вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как 
удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости проектных исследований 
составляет около 65 %. 
t
ожi

min
t
i

max
t
i

ожi
р
Ч
t
T
i
i

                                                (4.2)
 
где   продолжительность одной работы, раб. дн.;  
 численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел. 
 
Пример расчета трудоемкости и продолжительности работы 1: 
3 2 3 1 2 2maxmin 1,4;ож 5 5
t t iit i
   
  
3 2 3 1 2 2maxmin 1,4;
ожi 5 5
1,4ожi 1,4 2.р
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t
T
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     
 
 4.3 Разработка графика проведения проекта. 
 
Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного 
графика проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. 
Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 
работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
T
рi

Ч
i

Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 
необходимо воспользоваться следующей формулой: 
                                                (4.3)
 
где   продолжительность выполнения i-й работы в календарных днях; 
 продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях; 
 коэффициент календарности. 
 
Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 
                                       (4.4)
 
где    количество календарных дней в году;  
количество выходных дней в году;  
количество праздничных дней в году. 
Рассчитаем коэффициент календарности: 
 
Затем найдем длительность работ в календарных днях: 
                
Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе Тki 
необходимо округлить до целого числа. Сводим результаты в таблицу 4.2 
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На основе этой таблице строится календарный план-график. График 
строится для максимального по длительности исполнения работ в рамках 
научно-исследовательского проекта с разбивкой по месяцам и декадам (10 
дней) за период времени дипломирования. При этом работы на графике 
выделяются различной штриховкой в зависимости от исполнителей, 
ответственных за ту или иную работу. 
 
Таблица 4.2 - Календарный план-график проведения научного исследования по 
теме 
№ 
работ 
Виды работ Исполнители Тki, кал. дн. 
1 
Составление и утверждение 
технического задания 
Руководитель 3 
2 Подбор литературы Инженер 11 
3 
Ознакомление технической 
документацией 
Инженер 24 
4 Календарное планирование работ Руководитель 32 
5 Описание электрической схемы 
Руководитель, 
инженер 
39 
6 Выбор трансформаторов Инженер 45 
7 Выбор устройств Инженер 50 
8 Выбор режимов Руководитель 58 
9 Расчет токов КЗ Инженер 66 
10 Расчет релейной защиты Инженер 76 
11 Составление пояснительной записки Инженер 92 
 
 
 Рисунок 4.1 – Календарный график  и график занятости исполнителей 
проведения научного исследования . 
 
  – руководитель; 
  – инженер; 
 
4.4 Оценка научного уровня 
 
Количественная оценка научного или научно-технического уровня 
может быть произведена путем расчета результативности участников 
разработки по формуле: 
ну ду
1
К (К )
n
i i
i
d

                                           (4.4)            
где   Кну – коэффициент научного или научно-технического уровня; 
Кдуi – коэффициент достигнутого уровня i-го фактора; 
di – значимость i-го фактора; 
n – количество факторов. 
Таблица 4.3 - Оценка научного уровня разработки 
№ Показатели 
Значимость 
показателя 
Достигнутый 
уровень 
Значение i-
го фактора 
di Кдуi Кдуi  di 
1 
Новизна полученных или 
предполагаемых результатов 
0,2 0,2 0,04 
2 
Перспективность использования 
результатов – увеличение 
надежности элетроснабжения 
0,2 0,3 0,06 
3 
Завершенность полученных 
результатов – оформленный 
отчет 
0,2 0,9 0,18 
4 
Масштаб возможной реализации 
полученных результатов – район 
0,3 0,2 0,06 
5 Результативность Кну = ∑(Кдуi  di) = 0,34 
 
4.5. Расчет затрат на проектирование 
 
При планировании бюджета должно быть обеспечено полное и 
достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением. В 
процессе формирования бюджета научного исследования используется 
следующая группировка затрат по статьям: 
 материальные затраты научного исследования; 
 оплата труда; 
 отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления); 
 амортизация 
 прочие расходы  
 накладные расходы. 
 
4.5.1 Расчет материальных затрат 
 
Данная статья включает стоимость всех материалов, используемых при 
разработке проекта. 
Таблица 4.4 – Материальные затраты 
Наименование 
Единица 
измерения 
Количество 
Цена за ед., 
руб. 
Затраты на 
материалы, руб. 
Бумага Пачка 1 250 250 
Ручка Штука 3 30 90 
Картридж для 
принтера 
Штука 1 1000 1000 
Карандаш 
механический 
Штука 3 30 90 
Флеш память Штука 1 500 500 
Итого   1930 
 
В таблице указан перечень материальных затрат и их стоимость. В 
итоге материальные затраты составили 1930 рублей. 
 
4.5.2 Основная заработная плата исполнителей темы 
 
В данную тему включается основная заработная плата научных и 
инженерно-технических работников, рабочих макетных мастерских и 
опытных производств, непосредственно участвующих в выполнении работ по 
данной теме. Величина расходов по заработной плате определяется исходя из 
трудоемкости выполняемых работ и действующей системы окладов и 
тарифных ставок.  
Заработная плата (руководителя, инженера) от предприятия (при 
наличии руководителя от предприятия) рассчитывается по следующей 
формуле: 
                                                     З З Т
дн р
                                            (4.5) 
где  З- основная заработная плата одного работника; 
 – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб. дн.; 
 –  среднедневная заработная плата работника, руб. 
 
Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 
                                                                                                  (4.6) 
где  – месячный должностной оклад работника, руб. 
Месячный должностной оклад работника: 
                                        З З k k
м ТС Доп Р
                                     (4.7) 
где  – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 
 – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 1,16 для руководителя и 1,08 для 
инженера). 
 – районный коэффициент для Томска. 
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Месячный должностной оклад инженера, руб.: 
, ,З 18760 1 08 1 3 26339,94
м
     
Среднедневная заработная плата инженера, руб.: 
,
,
26339 04
З 877 97
дн 21
   
Заработная плата инженера, руб.: 
, ,З 877 97 92 80773 24    
Месячный должностной оклад руководителя, руб.: 
, ,З 25500 1 16 1 3 38454
м
     
Среднедневная заработная плата руководителя, руб.: 
38454
З 1281,8
дн 30
   
Заработная плата руководителя, руб.: 
, ,З 1281 8 32 41017 6    
Итого по зарплате: З=121790,84 руб. 
 
4.5.3 Отчисления во внебюджетные фонды 
 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
                                       внеб внеб
З k З                                        (4.8) 
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.).  
На 2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-
ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 
ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную и 
научную деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1%.  
Отчисления во внебюджетные фонды согласно формулы (4.8): 
, , ,З k З 0 27 80773 24 21808 77
внеб внеб
      
, , ,З k З 0 27 41017 6 11074 75
внеб внеб
      
Итого: 32883,52 руб. 
 
4.5.4 Амортизация 
 
Затраты, связанные с приобретением специального оборудования, 
необходимого для проведения работ по конкретной теме. Определение 
стоимости спецоборудования производится по действующим прейскурантам, а в 
ряде случаев по договорной цене. Расчет затрат по данной статье заносится в 
таблицу 4.5 
 
 
 
 Таблица 4.5. Расчет бюджета затрат на приобретение программного 
обеспечения и оборудования. 
№ 
п/п 
Наименование 
оборудования 
Кол-во 
единиц 
оборудования, 
шт 
Цена единицы 
оборудования,  
руб. 
Общая 
стоимость 
оборудования, 
руб. 
Срок 
службы 
год 
1 
Лицензия на 
программное 
обеспечение 
Microsoft Office 
2 
 
6 000 
 
12000 
 
3 
2 Компьютер 2 65 000 130000 5 
3 Принтер 1 10 000 10000 5 
4 Сканер 1 5 500 5 500 5 
5 
Компьютерный 
стол 
2 7 200 14400 10 
6 Стул 2 5 000 10000 10 
Итого: 181900 
 
В связи с длительностью использования, учитывается стоимость 
программного обеспечения с помощью амортизации: 
                   
днейиспользования
А
стоимость×N
З =
срокслужбы×365                                    
(4.9) 
Амортизация  программного обеспечения: 
Апрогр
6000×92
З = =504,11руб.
3×365
 
 
 Амортизация оргтехники обеспечения: 
Акомп
145500×92
З = =7334,80руб.
5×365
 
Амортизация мебели: 
А меб
24400×92
З = =615,01 руб.
10×365
 
Итого: 8454,92 руб. 
 
4.5.5 Прочие затраты 
 
К прочим затратам относят налоги, сборы, отчисления в специальные 
внебюджетные платежи по обязательному страхованию имущества, 
вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, за 
подготовку кадров, оплата услуг связи и т.п. Их величина определяется по 
следующей формуле: 
м исп внеб АЗ =(З +З +З +З )×0,1=16 ,9505  руб.пр
2
оч  
Итого: 16505,92 руб. 
 
4.5.6 Накладные расходы 
 
К накладным расходам относятся расходы, дополнительные к 
основным затратам расходы, необходимые для обеспечения процессов 
производства, связанные с управлением, обслуживанием, содержанием и 
эксплуатацией оборудования плюс ненормированные расходы: брак, штрафы, 
пеня, проценты и т.д. 
З З 4
накл
                                               (4.10) 
Накладные расходы согласно (4.10), руб.: 
З =121790,84×4=487163,36 руб.
накл
 
Для формирования итоговой величины затрат суммируются все ранее 
рассчитанные затраты по отдельным статьям как в отношении руководителя, 
так и инженера (дипломника). Определение бюджета затрат на научно-
техническое исследование приведено в таблице 4.6.   
Таблица 4.6 – Расчет бюджета затрат 
Наименование статьи Сумма, руб. 
1. Материальные затраты НИ 1930 
2. Затраты по заработной плате исполнителей 
темы 
121790,84 
3. Отчисления во внебюджетные фонды 32883,52 
4. Амортизация 8454,92 
5. Прочие расходы ((п.1+п.2+п.3+п.4)*0,1) 16505,92 
6. Накладные расходы 487163,36 
7. Итого себестоимость разработки 
(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6) 
668728.56 
8. Прибыль (п. 7*0,2) 133745.71 
9. Договорная цена (п. 7+п. 8) 802474,272 
 
 
 4.5.7 Выбор трансформатора по экономическим показателям 
  
Таблица 4.7 – Выбор трансформатора 
№ 
вар-
та 
Количество и 
технические данные 
трансформатора 
Коэффициент 
загрузки β 
Потери 
активной 
мощности ΔР 
Цена 
трансформа
тора 
Цена 
монтажа 
1 
ТМ – 6300 кВ∙А 
Sн = 6300 кВ∙А 
ΔР хх = 46,5 кВт 
ΔР кз = 8 кВт 
Iхх% = 0,8 % 
Uкз% = 7,5 
 
β = 0,4 15,44 1050000 210000 
в 2х ТМ – 6300 кВ∙А 31 кВт 2100000 420000 
2 
ТМН – 6300 кВ∙А 
Sн = 6300 кВ∙А 
ΔР хх = 7,6 кВт 
ΔР кз = 46,5 кВт 
Iхх% = 0,8 % 
Uкз% = 7,5 
 
β = 0,33 12,6 кВт 951547 190309 
в 2х ТМН – 6300 кВ∙А 25,2 кВт 1903094 380618 
 
Потери активной и реактивной мощности в трансформаторах 
сравниваемых вариантов определяем по формулам: 
ΔРт = ΔР хх  + ΔРкз * β
2, кВт                              (4.11) 
где ΔРхх, ΔРкз – номинальные активные потери в стали и обмотках 
трансформатора, кВт; 
β – коэффициент загрузки трансформатора. 
 
Потери в трансформаторах сравниваемых вариантов различны, этим 
обусловлено заметное их влияние на экономичность сравниваемых вариантов, 
следовательно их надо учитывать путем расчета активных потерь мощности.  
Стоимость годовых потерь активной электроэнергии: 
 э  Δ                                                   (4.12) 
где    ΔР – среднегодовые потери активной мощности, кВт; 
j = Суэ * Тг – стоимость 1 кВт∙года электроэнергии, руб./кВт∙г; 
Суэ = 2,10  руб. / кВт∙ч – стоимость 1 кВт∙часа, руб./кВт∙ч; 
Тг – годовое время включения электроустановки  Тг = 8760 ч/год. 
Стоимость годовых потерь электроэнергии для первого варианта по 
формуле (4.12): 
 э                      
 
Стоимость годовых потерь электроэнергии для второго варианта по  
формуле (4.12): 
 э                          
 
Рассчитаем издержки в сравниваемых вариантах: 
                                               (4.13) 
где     ΔИреж – издержки на режимы работы; 
ΔИобсл – издержки на обслуживание; 
ΔИпот – издержки на потери электроэнергии; 
Поскольку сравнение вариантов мы производим по потерям 
электроэнергии в трансформаторах, мы пренебрегаем издержками по 
обслуживанию и издержками по режиму работы 
Издержки по потерям приравниваем к стоимости потерь 
электроэнергии, для первого варианта: 
ΔИпот   э         руб 
для второго варианта: 
ΔИпот   э           руб 
Рассчитаем капиталовложения в сравниваемых вариантах по формуле: 
   оборуд   монтаж    (4.14) 
где  Kоборуд – стоимость оборудования; 
Kмонтаж – затраты на монтаж и отладку оборудования. 
Для первого варианта: 
                         руб  
Для второго варианта: 
                         руб  
Обоснование выбора варианта производится по показателям 
сравнительной экономической эффективности, в основе которых лежат 
капитальные вложения (К) и издержки производства (И). Воспользуемся 
формулой приведенных затрат (Зпр): 
     н         (4.15) 
где   н – приемлемая норма доходности – 0,15; 
K  – капиталовложения. 
   – издержки 
Приведенные затраты для первого варианта: 
Зпр                             
Приведенные затраты для второго варианта: 
Зпр                               
Таблица 4.8 – Сравнение вариантов 
 1 вариант 2 вариант 
Капиталовложения (К)                 
Издержки (Ипот)                 
Затраты приведенные (Зпр)               
 
Сравнивая два варианта, экономически целесообразным является 
вариант с минимальными приведенными затратами Зпр. Наименьшими 
приведенными затратами обладает второй вариант – трансформатор ТМН-
6300 
  
4.5.8 Смета затрат на оборудование 
 
Капитальные вложения в проект реконструкции ПС 35/10 кВ «ЛПК» 
складываются из стоимости проекта, монтажа нового оборудования и из 
стоимости самого оборудования по выражению: 
   проект   оборуд   монтаж 
где  Kпроект – затраты на выполнение проекта; 
Kоборуд – стоимость оборудования; 
Kмонтаж – затраты на монтаж и отладку оборудования. 
 
 
Таблица 4.9 – Стоимость оборудования 
№ Наименование работ и затрат 
Количе
ство 
Стоимость Итого 
Раздел 1. Демонтаж  
1 
Демонтаж блочной подстанции 
35 кВ 6300 кВА 
1 85800,74 85800,74 
Раздел 2. Оборудование  
2 КТПМ-35/10 (КРУМ-35 кВ) 2 2064357 4128714 
3 КТПМ-35/10 (КРУМ-10 кВ) 1 4290089 4290089 
4 
Трансформатор ТМН-6300/35-
УХЛ1 
2 951547 1903094 
5 Трансформатор тока ТОЛ-10-1-1 14 3227 45178 
6 Выключатель 35 кВ 8 145000 1160000 
7 Выключатель 10 кВ 18 130000 2340000 
 
Итого:13952875,14 
Стоимость оборудования Коб = 13952875,14 руб. 
Монтаж оборудования составляет 15-20% от стоимости оборудования.  
Поэтому, стоимость монтажа Кмон = 13952875,14 ·0,2=2790575,14 руб. 
Суммарные капитальные вложения в проект реконструкции ПС 35/10 кВ 
«ЛПК» равны: 
К = 802474,272+13952875,14 + 2790575,14 =17545,924 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
